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Onderzoeksvraag:  - Hoe is, door technische innovaties, de schakeltechnologie in middenspanningsinstallaties geëvolueerd? 

 - Impact op: vermogenschakelaars, lastschakelaars, lastscheiders,  scheiders, relais, zekeringen en veiligheid. 

 
Uitgaande van de  - Toegepaste analyse van de verschillende onderbrekingsmechanismen, vlamboogdovende technieken en de               

theoretische studie:    invloed van de stroomonderbreking. 
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         knalschakelaar, autocompressie, straalpijp techniek, clogging – effect 
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Beveiligingsrelais 
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Stroom via 1 draad Stroom door geleidingsband Open uitrusting Metaalomsloten uitrusting 

Bespreking transiënten en overgangsverschijnselen bij het schakelen in netwerken: 

 -  Problematiek in verband met eventuele overspanningen, inschakel – en kortsluitstromen. 


